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ВВЕДЕНИЕ 
Задачей данного дипломного проекта является описание и анализ 
электрической части Беловской ГРЭС, а так же выбор и расчет защиты блока 
генератор – двухобмоточный трансформатор. 
Беловская ГРЭС является одной из важных составляющих Кузбасской 
энергосистемы. Она обеспечивает теплом и электроэнергией практически 
треть Кемеровской области, в том числе и такие крупные города, как 
Кемерово и Новокузнецк. 
Анализ электрической части ГРЭС будет основываться на описании ее 
структурной схемы, характеристик установленного основного оборудования 
(генераторов и трансформаторов), а так же на анализе и расчете 
продолжительных режимов и баланса мощности электростанции. 
    При проектировании и дальнейшей эксплуатации любой 
электроэнергетической системы приходиться учитывать возможность 
возникновения в ней различных повреждений и ненормальных режимов 
работы. 
В свою очередь, повреждения и анормальные режимы работы могут 
привести к ряду аварий, вследствие которых возникает недоотпуск энергии 
потребителям, недопустимое ухудшение ее качества или же разрушение 
основного оборудования. 
Предотвращение возникновения аварий или их развития при 
повреждениях в электрической части энергосистемы часто может быть 
обеспечено путём быстрого отключения повреждённого элемента. 
Очевидно, что дежурный персонал не в состоянии в требуемое малое 
время выявить повреждённый элемент и дать сигнал на отключение его 
выключателей. Поэтому электрические установки снабжаются автоматически 
действующими устройствами – релейной защитой, осуществляющей защиту 
от повреждений и некоторых ненормальных режимов работы. 
Для обеспечения бесперебойной работы и надежной защиты 
оборудования от повреждений и ненормальных режимов работы будет 
выбрана релейная защита для блока генератор-двухобмоточной 
трансформатор. 
Для достижения поставленных целей использованы расчетные и 
графоаналитические методы, программный комплекс GTCURR, программа 
для расчета продолжительных режимов электростанции «Исследование 
структурных схем КЭС с автотрансформаторами связи», разработанная на 
кафедре электроэнергетических систем ЭНИН ТПУ, пакет программ MS 
Office для оформления пояснительной записки. 
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3.3 Анализ конкурентных технических решений 
 
Данный раздел ВКР посвящен оценке экономической 
целесообразности проведения научного исследования. Для этого необходимо 
провести анализ и оценку конкурентоспособности предлагаемого 
технического решения, осуществить планирование работ, рассчитать бюджет 
научного исследования, а также определить ресурсоэфективность. 
Для качественного и своевременного проекта установки релейной 
защиты на блок генератор-трансформатор одним из важных этапов является 
детальный анализ конкурирующих разработок, которые существуют на 
рынке. Такой анализ необходимо проводить систематически, поскольку 
рынки не стоят на месте, а пребывают в постоянном движении. 
Составим оценочную карту, в которой произведем оценку 
ресурсоэфективности с использованием технических и экономических 
критериев для четырех фирм-поставщиков релейной защиты: ABB, Siemens, 
Schneider Electric, ЭКРА. 
Описание четырех фирм поставщиков релейной защиты (ABB, Siemens, 
Schneider Electric, ЭКРА): 
− ABB входит в число крупнейших инжиниринговых и 
электротехнических компаний в России. Российская группа концерна 
АББ разрабатывает и производит продукцию, которая находится на 
уровне международных стандартов и одновременно соответствует 
российским техническим требованиям. 
− Siemens Сектор Energy был создан 1 января 2008 года. Он является 
одним из четырех секторов компании Siemens AG. Основная 
деятельность сектора сконцентрирована на производстве оборудования 
и компонентов, а также на оказании услуг в сфере энергоснабжения. 
− Schneider Electric крупная французская машиностроительная компания, 
обеспечивающая разработку и производство решений в области 
управления электроэнергией, а также комплексных 
энергоэффективных решений для энергетики и инфраструктуры, 
промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного 
строительства, центров обработки данных. 
− ЭКРА. Предприятие осуществляет свою деятеьность по следующим 
направлениям: Разработка цифровых устройств РЗА. Выполнение 
НИОКР в области приборостроения и внедрение инновационных 
технологий в энергетике. Создание и внедрение систем автоматизации 
энергообъектов. 
Модель экспертной оценки будет построена по следующим критериям 
(оценка производиться по пятибалльной шкале): 
− Цена; 
− Помехоустойчивость; 
− Комплектация шкафов РЗ; 
− Надежность РЗ; 
− Качество интеллектуального интерфейса; 
− Подстройка к условиям ЭС; 
− Простота эксплуатации; 
− Возможность подключения к ПК; 
− Предполагаемый срок эксплуатации; 
− Наличие сертификации разработки. 
Оценочная карта для сравнения конкурентных технических решений 
представлена в таблице 3.1.  
  
Таблица 3.1 – Оценочная карта для сравнения конкурентных 
технических решений 
Критерии оценки 
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Технические критерии оценки ресурсоэффективности 
Помехоустойчивость 0,11 4 5 4 5 0,44 0,55 0,44 0,55 
Надежность 0,14 5 5 4 5 0,7 0,7 0,56 0,7 
Комплектация шкафов  0,07 5 3 5 4 0,35 0,21 0,35 0,28 
Качество 
интеллектуального 
интерфейса 
0,07 4 4 4 4 0,28 0,28 0,28 0,28 
Подстройка к 
условиям ЭС 
0,14 4 4 4 5 0,56 0,56 0,56 0,7 
Простота 
эксплуатации 
0,05 4 3 4 5 0,2 0,15 0,2 0,25 
Возможность 
подключения к ПК 
0,03 5 5 5 5 0,15 0,15 0,15 0,15 
Экономические критерии оценки эффективности 
Цена 0,14 4 3 3 5 0,56 0,42 0,42 0,7 
Предполагаемый срок 
эксплуатации 
0,11 4 5 5 5 0,44 0,55 0,55 0,55 
Наличие 
сертификации 
разработки 
0,14 5 5 5 5 0,7 0,7 0,7 0,7 
Итого 1,00 44 42 43 48 4,38 4,27 4,21 4,86 
Исходя из оценки конкурентоспособности, можно сказать, что шкафы 
компании ЭКРА, подходят наилучшем образом, поэтому выбираем их. 
 
3.4 SWOT-анализ 
 
SWOT – Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) – представляет собой 
комплексный анализ научно-исследовательского проекта, который 
применяют для исследования внешней и внутренней среды проекта. 
Результаты SWOT-анализа представляем в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – Матрица SWOT – анализа 
 
Сильные стороны: 
1. Большой срок эксплуатации 
шкафов; 
2. Удовлетворение желаний 
потребителя (выбор любой 
защиты); 
3. Максимальная 
чувствительность к различным 
аварийным режимам сети; 
4. Уменьшение времени на 
контроль и наладки защит; 
5. Минимальный вред 
окружающей среде. 
Слабые стороны: 
1. Высокая стоимость шкафов; 
2. Требуется опытный специалист 
для работы со шкафами; 
3.Сложность подключения в сеть; 
4. Требуются отдельные цепи 
постоянного тока для 
измерительных трансформаторов; 
5. Для настройки шкафа требуется 
подключение к ПК на устаревшей 
базе. 
Возможности: 
1. Возможность защиты и замены 
более дорогостоящего 
оборудования; 
2. Внедрение наиболее развитых 
технологий; 
3. Улучшение программных 
обеспечений для пользования 
шкафами персоналу; 
4. Повышение спроса. 
Благодаря своим 
характеристикам, шкафы ЭКРА 
принесут быструю окупаемость и 
высокую прибыль, из–за 
сохранности дорогостоящего 
энергооборудования, что 
приведет к привлечению 
инвесторов, для финансирования 
более развитых технологий. 
Долгий срок службы шкафов 
позволит увеличить спрос, что 
обеспечит экономию при 
покупке новых. 
Из – за высокой стоимости 
шкафов ЭКРА возможен отказ 
инвесторов в финансировании, 
что приведёт к снижению спроса; 
Для сохранности 
энергооборудования потребуется 
время для обучения персонала 
пользования шкафами данной 
фирмы и их программными 
комплексами. 
  
Продолжение таблицы 3.2 – Матрица SWOT – анализа 
Угрозы: 
1. Снижение спроса на технологии 
нового образца; 
2. Отсутствие финансирования на 
получение новых технологий 
(шкафов); 
3. Дополнительная 
государственная сертификация 
шкафа; 
4. Неустойчивая ситуация в стране; 
5. Конкуренция зарубежных, 
аналоговых продуктов; 
Благодаря долгому сроку 
эксплуатации и высокой 
чувствительностью к авариям, 
шкаф затмевает зарубежных 
конкурентов. Удовлетворение 
желаний потребителя может 
привести к дополнительной 
государственной сертификации, 
по которой шкаф может 
получить дополнительные 
средства на совершенствование 
старых технологий. 
Использование шкафов ЭКРА на 
базе Windows 2000/ XP может 
привести к снижению спроса. 
В виду того, что  требуются 
затраты на подключение 
отдельных цепей для 
измерительных трансформаторов, 
возможен отказ на 
финансирование более новых 
технологий. 
 
Оценив возможности и угрозы НТИ, можно сделать вывод о том, что 
проект имеет большие шансы на осуществление, т.к. рассмотренные угрозы и 
слабые стороны уравновешиваются его возможностями. 
  
3.5 Планирование научно технического исследования 
 
Планирование – это то, с чего начинается любой проект. Планирование 
комплекса предполагаемых работ осуществляется в следующем порядке:  
− определение структуры работ в рамках научного 
исследования;  
− определение участников каждой работы; 
− установление продолжительности работ; 
− построение графика проведения научных исследований. 
Перечень этапов, работ и распределение исполнителей представлено в 
таблице 3.3. 
Таблица 3.3 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей. 
  
Основные этапы № 
раб 
Содержание работ Должность 
исполнителя 
Разработка технического 
задания 
1 Составление и утверждение 
технического задания 
Руководитель 
проекта 
Выбор направления 
исследований 
2 Подбор и изучение материалов по 
теме 
Инженер  
3 Выбор направления исследований Руководитель 
проекта 
Инженер  
4 Календарное планирование  работ по 
теме  
Руководитель 
проекта 
Теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
5 Анализ и описание структурной 
схемы ГРЭС 
Инженер  
6 Характеристика турбогенераторов и 
силовых трансформаторов 
7 Описание и расчет продолжительных 
режимов 
8 Расчет токов КЗ 
9 Выбор и расчет релейной защиты 
блока генератор-трансформатор 
Обобщение и оценка 
результатов 
10 Оценка эффективности полученных 
результатов 
Инженер  
Контроль и 
координирование 
проекта 
11 Контроль качества выполнения 
проекта и консультирование 
исполнителя  
Руководитель 
проекта 
Продолжение таблицы 3.3 – Перечень этапов, работ и распределение 
исполнителей. 
 
Исходя из выше приведенной таблицы, можно сделать вывод о том, что 
НТИ будет  реализован в семь этапов и в выполнении большинства работ 
данных этапов разработки будет задействован инженер. 
  
Разработка технической 
документации и 
проектирование 
12 Разработка блок-схемы, 
принципиальной схемы 
Инженер  
Оформление отчета но 
НИР (комплекта 
документации по ОКР) 
13 Составление пояснительной записки 
(эксплуатационно-технической 
документации) 
Инженер  
3.6 Определение трудоемкости выполнения работ 
 
При определении трудоемкости выполнения работ, стоит учесть тот 
факт, что трудовые затраты – это основная часть стоимости разработки НТИ.  
Метод оценки трудоемкости выполнения работ научного исследования 
основан на экспертной оценке и носит вероятностных характер, так как 
зависит от множества факторов, которые трудно учитываемые. Трудоемкость 
оценивается в человеко-днях. 
Для определения ожидаемого (среднего) значения трудоемкости 
используется следующая формула: 
min max
ожi
3 2
5
i it tt

 ,      (3.1) 
где  ожit  – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 
      min it  – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного 
стечения обстоятельств), чел.-дн.; 
      max it  – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн. 
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 
продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая 
параллельность выполнения работ несколькими исполнителями.  
ожi
р
Чi i
t
T  ,      (3.2) 
где  Т pi  – продолжительность одной работы, раб. дн.;  
       ожit  – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.  
       Чi  – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту 
же работу на данном этапе, чел. 
Пример расчета по формулам 3.1 – 3.2: 
min max
ожi
3 2 3 2 2 7
4
5 5
i it tt
   
   чел. -  дни; 
ожi
р
4
4
Ч 1i i
t
T     раб. дня. 
  
3.7 Разработка графика проведения научного исследования 
 
Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов 
работ из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого 
необходимо воспользоваться следующей формулой: 
калрк kТT ii  ,     (3.3) 
где Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных 
днях;  
      Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  
      kкал– коэффициент календарности. 
Коэффициент календарности определяется по формуле 3.4: 
кал
кал
кал вых пр
366
1,22
366 52 14
T
k
Т Т Т
  
   
,   (3.4) 
где    калT  – количество календарных дней в году;  
            выхТ  – количество выходных дней в году;  
           прТ  – количество праздничных дней в году. 
Пример расчета по формуле 3.3: 
к р кал 4 1,22 4,88i iT Т k     кал.дней, округляем до 5 кал.дней. 
Полный расчет по формулам 3.1 – 3.3 приведен в таблице 3.4. 
  
Таблица 3.4 – Временные показатели проведения научного 
исследования 
 
Название  
работы 
Трудоёмкость работ Длительность  
работ в  
рабочих днях  
i
Т
р
 
Длительность  
работ в  
календарных  
днях  
i
T
к
 
tmin,  
чел-дни 
tmax,  
чел-дни 
жitо ,  
чел-дни 
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к
о
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о
л
. 
И
н
ж
ен
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Составление и 
утверждение 
технического 
задания 
2 0 7 0 4 0 4 0 5 0 
Подбор и изучение 
материалов по теме 0 10 0 14 0 11,6 0 11,6 0 14 
Выбор направления 
исследований 
4 4 6 6 4,8 4,8 2,4 2,4 3 3 
Календарное 
планирование  работ 
по теме 
1 0 4 0 2,2 0 2,2 0 3 0 
Анализ и описание 
структурной схемы 
ГРЭС 
0 3 0 7 0 4,6 0 4,6 0 6 
Характеристика 
турбогенераторов и 
силовых 
трансформаторов 
0 5 0 9 0 6,6 0 6,6 0 8 
Описание и расчет 
продолжительных 
режимов 
0 14 0 20 0 16,4 0 16,4 0 20 
Расчет токов КЗ 0 14 0 20 0 16,4 0 16,4 0 20 
Выбор и расчет 
релейной защиты 
блока генератор-
трансформатор 
0 14 0 20 0 16,4 0 16,4 0 20 
Оценка 
эффективности 
полученных 
результатов 
0 3 0 5 0 3,8 0 3,8 0 5 
Контроль качества 
выполнения проекта 
и консультирование 
исполнителя  
1 0 3 0 1,8 0 1,8 0 2 0 
  
Продолжение таблицы 3.4 – Временные показатели проведения 
научного исследования 
Разработка блок-
схемы, 
принципиальной 
схемы 
0 7 0 10 0 8,2 0 8,2 0 10 
Составление 
пояснительной 
записки 
(эксплуатационно-
технической 
документации) 
0 7 0 14 0 9,8 0 9,8 0 12 
 
На основе табл. 3.4 строится календарный план-график Ганта. График 
строится для максимального по длительности исполнения работ в рамках 
научно-исследовательского проекта с разбивкой по месяцам и декадам (10 
дней) за период времени дипломирования. 
Рисунок 3.1 – Календарный план-график Ганта 
1
Составление и 
утверждение 
технического 
задания
Руководитель 
проекта
5
2
Подбор и изучение 
материалов по теме
Инженер 14
Руководитель 
проекта 
3
Инженер 3
4
Календарное 
планирование  работ 
по теме 
Руководитель 
проекта
3
5
Анализ и описание 
структурной схемы 
ГРЭС
Инженер 6
6
Характеристика 
турбогенераторов и 
силовых 
трансформаторов
Инженер 8
7
Описание и расчет 
продолжительных 
режимов
Инженер 20
8 Расчет токов КЗ Инженер 20
9
Выбор и расчет 
релейной защиты 
блока генератор-
трансформатор
Инженер 20
10
Оценка 
эффективности 
полученных 
результатов
Инженер 5
11
Контроль качества 
выполнения проекта 
и консультирование 
исполнителя 
Руководитель 
проекта
2
12
Разработка блок-
схемы, 
принципиальной 
схемы
Инженер 10
13
Составление 
пояснительной 
записки 
(эксплуатационно-
технической 
документации)
Инженер 12
Апрель Май Июнь
10 20 30 10 20 30 10
3
Выбор направления 
исследований
20 30
Февраль
10
№ Вид работ Исполнители
Ткi, 
кал.
дн.
Продолжительность выполнения работ
Март
10 20 30
3.8 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 
 
Величина затрат научного исследования является основой для 
формирования бюджета проекта, который при формировании договора с 
заказчиком защищается научной организацией в качестве нижнего предела 
затрат на разработку научно-технической продукции. 
В процессе формирования затрат НТИ используются следующая 
группировка затрат по статьям: 
− материальные затраты НТИ; 
− затраты на специальное оборудование для научных (экспери-
ментальных) работ; 
− основная заработная плата исполнителей темы; 
− дополнительная заработная плата исполнителей темы; 
− отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления). 
3.8.2 Расчет материальных затрат НТИ 
 
При расчете материальных затрат следует учитывать, что к ним относят: 
приобретенное сырье, покупные материалы, запчасти для ремонта 
оборудования, спецодежда, а так же канцелярские принадлежности, 
картриджи для принтера и другие офисные принадлежности.  
Таблица 3.5 – Материальные затраты 
Наименование Ед. изм-ия Кол-во 
 
Цена за 
ед., 
руб. 
Затраты на 
материалы, 
(Зм), руб. 
Бумага для принтера пачка 2 500 1000 
Ручка шт. 2 50 100 
Мультифоры шт. 10 10 100 
Степлер шт. 1 150 150 
Краска для принтера шт. 1 1500 1500 
Скоросшиватель шт. 1 50 50 
Скобы для степлера пачка 1 50 50 
Карандаш шт. 2 25 50 
Итого: 3000 
 
  
3.8.3 Основная заработная плата исполнителей 
 
Основная заработная плата – эта оплата труда научных и инженерно-
технических работников, непосредственно участвующих в выполнении работ 
по данной теме.  
Величину расходов на заработную плату определяют исходя из 
трудоемкости выполняемых работ, а так же на основании действующих 
окладов и тарифных ставок предприятия. 
Статья включает основную заработную плату работников, 
непосредственно занятых выполнением НТИ, (включая премии, доплаты) и 
дополнительную заработную плату: 
допоснзп ЗЗ З ,      (3.5) 
где   Зосн – основная заработная плата; 
        Здоп – дополнительная заработная плата (12-20 % от Зосн). 
Основная заработная плата (Зосн) руководителя (лаборанта, инженера) 
от предприятия (при наличии руководителя от предприятия) рассчитывается 
по следующей формуле: 
рТ дносн ЗЗ ,      (3.6) 
где   Зосн  –  основная заработная плата одного работника; 
        Здн  –  среднедневная заработная плата работника, руб.; 
        Тр – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 
работником, раб. дн.. 
Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 
д
м
дн
МЗ
З
F

 ,      (3.7) 
где   Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 
        М – количество месяцев работы без отпуска в течение года:  
− при отпуске в 24 раб. дня М =11,2 месяца, 5-дневная неделя;  
− при отпуске в 48 раб. дней М=10,4 месяца, 6-дневная неделя; 
        Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-
технического персонала, раб. дн. 
Месячный должностной оклад работника: 
рдпртсм )1(ЗЗ kkk  ,     (3.8) 
где   Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.; 
kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс); 
kд – коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0,2 – 0,5 (в 
НИИ и на промышленных предприятиях – за расширение сфер 
обслуживания, за профессиональное мастерство, за вредные условия: 15-20 
% от Зтс); 
kр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). 
Затраты по дополнительной заработной плате исполнителей темы 
учитывают величину предусмотренных Трудовым кодексом РФ доплат за 
отклонение от нормальных условий труда, а также выплат, связанных с 
обеспечением гарантий и компенсаций 
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 
формуле: 
осндопдоп ЗЗ  k ,     (3.9) 
где kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 
проектирования принимается равным 0,12 – 0,15). 
Основная заработная плата руководителя (от ТПУ) рассчитывается на 
основании отраслевой оплаты труда. Отраслевая система оплаты труда в 
ТПУ предполагает следующий состав заработной платы: 
1) оклад – определяется предприятием. В ТПУ оклады распределены в 
соответствии с занимаемыми должностями.  
2) стимулирующие выплаты – устанавливаются руководителем 
подразделений за эффективный труд, выполнение дополнительных 
обязанностей и т.д. 
3) иные выплаты; районный коэффициент. 
На основании ГОСТ ТПУ от 2013 года об окладе сотрудников 
заработная тарифная ставка за месяц работы без районного коэффициента 
составляет: руководитель (доцент, к.н.т.) – 23 269,86 рубля; ассистент 
(инженер) – 14 584,32 рубля. 
Таблица 3.7 -  Расчёт основной заработной платы 
Исполнители Зтс, 
руб. 
kпр kд kр Зм, 
руб 
Здн, 
руб. 
Тр, 
раб. 
дн. 
Зосн, 
руб. 
kдоп Здоп, 
руб. 
Итого, 
руб 
Руководитель 23 269,86 0,3 0,4 1,3 51 425,2 2 165,3 10,4 22 519,12 0,13 2 927,5 25 446,62 
Инженер 14 584,32 0,3 0,4 1,3 32 231,4  1461,5 96,2 140 596,3 0,13 18 277,5 158 873,8 
 
3.8.4 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые 
отчисления) 
 
В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) 
и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда 
работников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы:  
)ЗЗ( допоснвнебвнеб  kЗ ,     (3.10) 
где  kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.).  
На 2016 г. в соответствии с Федерального закона от 24.07.2009 №212-
ФЗ установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 
1 ст.58 закона №212-ФЗ для учреждений осуществляющих образовательную 
и научную деятельность в 2016 году водится пониженная ставка – 27,1%.  
  
Таблица 3.8 -  Отчисления во внебюджетные фонды 
 Руководитель Инженер 
Основная заработная плата, руб. 22 519,12 140 596,3 
Дополнительная заработная плата, руб. 2 927,5 18 277,5 
Коэффициент отчислений во внебюджетные фонды 0,271 
Итого отчисления во внебюджетные фонды: 6 896,1 43 054,8 
 
3.8.5 Формирование затрат научно-исследовательского 
проекта 
 
Рассчитанная величина затрат научно-исследовательской работы 
(темы) является основой для формирования бюджета затрат проекта, который 
при формировании договора с заказчиком защищается научной организацией 
в качестве нижнего предела затрат на разработку научно-технической 
продукции. 
Таблица 3.9 -  Расчет бюджета затрат НТИ 
Наименование статьи Сумма, руб. В % к итогу 
1. Материальные затраты НТИ 3 000 1,09 
2. Затраты по суммарной заработной плате  184 320,42 66,97 
3. Отчисления во внебюджетные фонды 49 950,9 18,15 
4. Накладные расходы 37 963,41  13,79 
5. Бюджет затрат НТИ 275 233,73 100 
 
  
3.9 Ресурсоэффективность 
 
Ресурсоэффективность автоматизированной системы узла учета 
тепловой энергии определяется при помощи интегрального критерия 
ресурсоэффективности, который имеет следующий вид: 
ii ba рiI ,      (3.11) 
где  Ipi – интегральный показатель ресурсоэффективности;  
ai – весовой коэффициент проекта;  
bi – бальная оценка проекта, устанавливается экспертным путем по 
выбранной шкале оценивания. 
Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности представлен 
в таблице 3.10. 
Таблица 3.10 – Сравнительная оценка характеристик проекта 
Критерии 
Весовой 
коэффициент 
Бальная оценка 
разработки 
1. Безопасность 0,25 5 
2. Надежность 0,25 4 
3. Удобство в эксплуатации  0,25 4 
4. Предполагаемый срок эксплуатации 0,10 5 
5. Энергоэкономичность 0,15 4 
Итого: 1,00  
 
Интегральный показатель ресурсоэффективности для 
разрабатываемого проекта: 
рiI 0,25 5 0,25 4 0,25 4 0,10 5 0,15 4 4,8            
Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности проекта 
имеет важное значение при выполнении раздела. Высокие баллы 
безопасности и надежности, удобства в эксплуатации и предполагаемый срок 
эксплуатации позволяют судить о корректно выполненной разработке 
системы. 
В результате проведения исследовательской работы по финансовому 
менеджменту в научно-технической работе «Исследование электрической 
части Беловской ГРЭС и расчет релейной защиты блока генератор-
трансформатор» для выполнения защиты были выбраны шкафы серии ШЭ 
производства ООО НПП «ЭКРА», на основании анализа и оценки 
ресурсоэффективности по экономическим и техническим показателям. 
Составлен план и график необходимых  работ, исходя из данных 
реализация проекта займет 131 календарный день, из них большую часть 
времени проектом занят инженер. 
Посчитаны основные экономические показатели с выводом общего 
бюджета затрат на выполнение работы, что составило 275 233,73 рубля. 
Наиболее весомая часть затрат в процентном соотношении составляет 
заработная плата. 
Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности, который 
составил 4,7 баллов из 5, свидетельствует о высокой эффективности 
реализуемого проекта. 
Анализ полученных решений показывает, что проектируемая 
разработка является конкурентоспособной и отвечает всем современным 
требованиям в области ресурсоэффективности и ресурсосбережения.  
При установке релейной защиты на блок генератор-трансформатор 
будет обеспеченна бесперебойная работа блока, подача электроэнергии 
потребителям и уменьшение времени отключения блока при авариях. 
 
